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OCE
jakos$ci wody przeznaczonej

pond ar LORHAS
spozycia przez ludzi I

zwodociaggu publicznego w Dzialyniu gm. Zbéjno
za I pélrocze 2015 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z p6ézn. zm.), art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015r. poz. 139), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r.
Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.) oraz nizej wymienionych sprawozdan z badan laboratoryjnych wody
wykonanych przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna w ramach biezacego nadzoru sanitarnego oraz
przez administratora wodociggu (Urzad Gminy w Zbd6jnie) w ramach kontroli wewnetrznej jakosci
wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia z wodociagu publicznego w Dzialyniu gm. Zbéjno

W zakresie zbadanych parametréw fizykochemicznych i bakteriologicznych jako$¢ wody
odpowiada wymaganiom, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 .,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417
Z pozn. zm.)

Lp Numer Numer Data poboru Miejsce poboru probki Zakres badan
protokoiu sprawozdania prébki
poboru prébki z badan

1. | 994/2015 624/2015 20.04.2015r. | NZOZ Dzialyn MOK-
kontrola
wewnetrzna

2. 199372015 750/2015 13.05.2015r. | Stacja Uzdatniania Wody MOK-

Dziatyn kontrola

wewnetrzna

3. | 15/N.HK/15 299/N/HK/201 | 19.05.2015r. | NZOZ Dziatyn MOK-

5 monitoring

jakosci wody
realizowany
przez PIS G-D

4. 1 I5/N.HK/15 298/N/HK/201 | 19.05.2015r. | Stacja Uzdatniania Wody MOK-
5 Dziatyn monitoring
jakosei wody
realizowany

przez PIS G-D

MOK- monitoring kontrolny, MOP- monitoring przegladowy




UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przedstawiciel Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu pobral z monitorowanych punktéw probki
wody z wodociggu publicznego w Dziatyniu gm. Zbdjno do badan laboratoryjnych. Ponadto na zlecenie
zarzadzajacego wodociggiem przeprowadzone zostaty badania wody w ramach kontroli wewnetrzne;j.

Wode zbadano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie bakteriologicznym
oznaczono: liczbe bakterii grupy coli w 100ml wody, liczbe bakterii Escherichia coli, liczba Enterokokow
(paciorkowce kalowe). W zakresie fizykochemicznym oznaczono: metnos¢, barwe, zapach, smak, odczyn,
pH, przewodnos¢ elektryczna, jon amonowy, azotany, azotyny, zelazo, mangan. Przeprowadzone badania
wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu - Dobrzyniu, stwierdzil przydatno$§¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu
publicznego w Dzialyniu gm. Zbdjno.

7 trescig poszczegdlnych sprawozdan z badan laboratoryjnych wody do spozycia przez ludzi
mozna zapoznal sie w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno—Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu
przy ul. Dr I. G. Koppa 1A.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, ze zgodnie z art.12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw
(Dz. U. z 2015r. poz. 139) obowigzkiem Wdjta jest informowanie mieszkancow o jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a szczegdlnie w przypadku pogorszenia jej jakosci.

Otrzvmujg do wiadomosci.
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