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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), w zwigzku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2019r., poz.
1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu po analizie nizej wymienionych sprawozdan
z badan probek wody, pobranej w ramach kontroli wewngtrznej w dniu 12.09.2019r. z wodociggu
publicznego w Zbojnie, gm. Zbdjno

Data
Lp. pob’rania Miejsce Pobrania Kod prébki sprawlj); dania Laboratorim‘n wykonujace
prébek prébki wody , badanie wody
z badan
wody
1. 12.09.2019r. | Stacja Uzdatniania | 3260/19 2295/19 Laboratorium Analiz Zywnosci
Wody Zbdjno, gm. i Pasz ,,Rypin” Sp. z 0.0,
Zbojno, kran na ul. Sportowa 22,
hali 87-500 Rypin
2. 12.09.2019r. | Osrodek Szkolno- | 3261/19 2296/19 Laboratorium Analiz Zywnosci
Wychowawczy i Pasz ,,Rypin” Sp. z 0.0.,
Wielgie, gm. ul. Sportowa 22,
Zbdjno, kran 87-500 Rypin
w lazience przy
sekretariacie

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w badanym zakresie fizykochemicznym
i mikrobiologicznym z wodociggu publicznego w Zbdjnie, gm. Zb6jno

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdan z przeprowadzonych badan wody z instalacji wodociagowej i stacji
uzdatniania wody dostarczajacej wode odbiorcom wodociggu publicznego w Zbojnie, gm. Zbdjno,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu stwierdzit przydatnos¢ wody do
spozycia przez ludzi. W zakresie przebadanych parametréw fizykochemicznych i mikrobiologicznych
woda spelnia wymagania, okreslone w zataczniku 1A Tabela 1.Wymagania mikrobiologiczne oraz
zatgczniku 1C rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza odnosi si¢ do przedtozonych wynikéw badania wody.
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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe;j
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), w zwigzku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz. U. z 2019r., poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu po
analizie nizej wymienionego sprawozdania z badan probki wody, pobranej w ramach kontroli
wewngtrznej w dniu u 12.09.2019r. z wodociagu publicznego w Dziatyniu, gm. Zbjno

Data
L pobrania Miejsce pobrania Kod i Laboratorium wykonujace
p- . 5 sprawozdan .
probek prébki wody probki . , badanie wody
ia z badan
wody
L. 12.09.2019r. | Szkota Podstawowa 3259/19 2294/19 Laboratorium Analiz Zywnosci
Dziatyn, gm. Zbojno, i Pasz ,,Rypin” Sp. z 0.0.,
kurek w kuchni ul. Sportowa 22,
87-500 Rypin

stwierdza

przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi w badanym zakresie fizykochemicznym
i mikrobiologicznym z wodociagu publicznego w Dzialyniu, gm. Zbdjno

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdania z przeprowadzonego badania wody z sieci wodociagowej
dostarczajacej wode odbiorcom wodociagu publicznego w Dzialyniu, gm. Zbéjno, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny Golubiu - Dobrzyniu stwierdzit przydatnos¢ wody do spozycia przez
ludzi. W zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spehia
wymagania, okreslone w zataczniku 1A Tabela 1.Wymagania mikrobiologiczne oraz zataczniku 1C
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza odnosi si¢ do przedfozonego wyniku badania wody. /
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