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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W GOLUBIU-DOBRZYNIU {POdPIS e
Znak sprawy: NHS.9051.3.39.2023 Golub-Dobrzyn, dnia 29 sierpnia 2023 r.
’ Egz. nr 1 '
Wojt Gminy Zbdjno

Zbéjno 178A
87-645 Zbéjno

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r., poz. 338), w zwigzku z art.12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 21 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu po analizie nizej

wymienionego sprawozdania z badania probki wody, pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 16.08.2023 r.
z wodociggu publicznego w Zbdjnie, gm. Zbdjno

Data pobrania Miejsce pobrania Nr sprawozdania Labatifyrnm
Lp. ap Jsce p Kod probki p . wykonujgce badanie
probek wody probki wody z badan
wody
Stkoino-Wachowacz 18 LAB 8. 580
1. | 16.08.2023 r. . yenow Y 4256/23 3036/23 ul. Sportowa 22,
Wielgie, gm. Zbdjno — .
- 87-500 Rypin
kurek w pralni.
Stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w badanym zakresie fizykochemicznym
i mikrobiologicznym z wodociagu publicznego w Zbdjnie, gm. Zbdjno

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdania z przeprowadzonego badania wody z sieci wodociggowej dostarczajacej wode
odbiorcom wodociggu publicznego w Zbojnie, gm. Zbdjno, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Golubiu -
Dobrzyniu stwierdzit przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spetnia wymagania, okreslone
w zalgczniku 1A Tabela |.Wymagania mikrobiologiczne oraz zataczniku 1C rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza odnosi si¢ do przedtozonego wyniku badania wody.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ul. Dr J. G. Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyn
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Znak sprawy: NHS.9051.3.38.2023

z wodociagu publicznego w Dziatyniu, gm. Zbdjno

h A P

l}\":z, kerespod. nr ..

2023

Golub-Dobrzym, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Egz. nr 1

Wéjt Gminy Zbojno
Zbdjno 178A
87-645 Zbojno

.OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r., poz. 338), w zwigzku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu po analizie nizej
wymienionego sprawozdania z badania probki wody, pobranej w ramach kontroli wewngtrznej w dniu 16.08.2023 r.

Data pobrania Miejsce pobrania Nr sprawozdania Laboratorium
Lp. ap Isce p Kod proébki P , wykonujace badanie
prébek wody prébki wody z badan
wody
il VS LAB Sp 200,
1. | 16.08.2023 r. A B ’ 4257/23 3037/23 ul. Sportowa 22,
gm. Zbdjno — kurek 87-500 Rybin
w kuchni. dd
Stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w badanym zakresie fizykochemicznym
i mikrobiologicznym z wodociagu publicznego w Dzialyniu, gm. Zbéjno

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdania z przeprowadzonego badania wody z sieci wodociggowej dostarczajacej wode
odbiorcom wodociagu publicznego w Dzialyniu, gm. Zbojno, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu -
Dobrzyniu stwierdzil przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi.
W zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spetnia wymagania, okreslone
w zalgczniku 1A Tabela |.Wymagania mikrobiologiczne oraz zataczniku 1C rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza odnosi si¢ do przedtozonego wyniku badania wody.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ul. Dr J. G. Koppa 1A, 87-400 Golub-Daobrzyn

sekretariat. psse.golub-dobrzyn@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-golub-dobrzyn
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