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OCENA OKRESOWA
jakoS$ei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Zbéjno, gm. Zbdjno
za 2023 rok

Na podstawie art. | pkt 1. art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz. U. 22023 1., poz. 537 z pdzn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 113, ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz biorgc pod uwage nizej wymienione
sprawozdania z badan laboratoryjnych probek wody, pobranych z monitorowanych punktow
zgodnosei przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng w ramach biezacego nadzoru sanitarnego oraz przez
przedsigbiorstwo wodociggowe tj. Urzgd Gminy Zbojno. Zbojno 178A, 87 — 645 Zbdjno w ramach
kontroli wewngtrznej jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu
stwierdza
przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Zbojno gm. Zbojno w 2023 1.

W zakresic zbadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakos¢ wody
odpowiada wymaganiom, okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,
w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

oy Numer Data/numer -
L Data poboru Shki viavisadaniy Miejsce poboru Zalics badan
p- 6bki probki sprawozdania robki akres 1
pro /kod probki/ z badan {
1. | 14.03.2023 r. 4/GD/23 17.03.2023 . Zespol Szkot w Parametry grupy A -
Nr 84/N/HK/2023 | Zbdjnie, gm. Zbdjno | kontrola z nadzoru
-kurek  w WCna | sanitarnego realizowana
L parterze przez PIS G-D.
2. | 14.03.2023 1. 5/GD/23 17.03.2023 r. Szkota Podstawowa | Parametry grupy A -
Nr 85/N/HK/2023 w Klonowie, kontrola z nadzoru
gm. Zbojno - kurek sanitarnego realizowana
L | wkuchni. przez PIS G-D.
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3.1 21.04.2023 v, 2002/23 | 24.04.2023 r. Szkola Podstawowa | Parametry grupy A -
Nr 1411723 w Klonowie, kontrola wewnetrzna
gm. Zbdjno - kurek realizowana przez
w kuchni. przedsigbiorstwo
wodociggowe.
4. 123.06.2023 r 3256/23 17.07.2023 . Stacja Uzdatniania Parametry grupy B -
Nr2325/2023 Wody w Zbdjnie, kontrola wewngtrzna
gm. Zbdjno kurek na | realizowana przez
hali. przedsigbiorstwo
o 3 wodociggowe.
5. 110.07.2023 r, 3553/23 13.07.2023 . Stacja Uzdatniania Prébka kontrolna -
Nr 2535/23 Wody w Zbdjnie, wykonana przez
gm. Zbdjno kurek na | przedsigbiorstwo
hali. wodociggowe
(mikrobiologia).
5. 1 16.08.2023 1. 4256/23 19.08.2023 . Specjalny Osrodek Parametry grupy A -
Nr3036/23 Szkolno ~ kontrola wewnetrzna
Wychowawczy realizowana przez
w Wielgiem, przedsigbiorstwo
gm. Zbdjno -kurek wodociagowe,
W pomieszezeniu
socjalnym przy
sekretariacie.
7. 130.10.2023 r 6127/23/ 02.11.2023 r. Zespot Szkot Parametry grupy A -
Nr 4359/23 w Zbdjnie, gm. kontrola wewnetrzna
, | Zbdjno - kurek realizowana przez
l ' w WC na parterze. przedsigbiorstwo
| } wodociggowe
UZASADNIENIE

W 2023 r. w ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Golubiu - Dobrzyniu biezgcego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, w oparciu o rozporzgdzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
z wodociggu publicznego w Zbdjnie gm. Zbdjno pobrano z monitorowanych punktéw zgodnosei 2
probki wody do badan lizykochemicznych i 2 probki wody do badan mikrobiologicznych.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu — Dobrzyniu nadzorowat
prowadzenie przez przedsiebiorstwo wodociggowe — Urzgd Gminy Zbojno, Zbdjno 178A, 87 — 645
7bojno wewnetrznej kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Liczba
pobranych probek wody przez w/w przedsiebiorstwo wodociggowe w ramach prowadzenia kontroli
wewnetrznej wynosita w 2023 1. - 4 probki wody do badan fizykochemicznych i S prébek wody do
badan mikrobiologicznych.

W zakresie mikrobiologicznym w pobranych probkach wody oznaczono: liczbe bakterii grupy
coli w 100 ml probki wody, liczbg bakterii Escherichia coli w 100 ml prébki wody, liczbe
enterokokow (paciorkowcow kalowych) w 100 ml probki wody, ogdlng liczbe mikroorganizmdéw
w | ml wody w temp. 22°C po 72 h, a w zakresie [izykochemicznym oznaczono: metnosé, barwe,
zapach, smak. odczyn - pH, przewodnos¢ elektryezng, jon amonowy, twardo$é ogélna, zelazo,
mangan, azotyny. azotany. antymon, chlorki, sod, indeks nadmanganianowy, fluorki, glin, arsen,
bor, chrom ogoélny. kadm, miedz, nikiel, oldw, rtg¢, sclen. séd, siarczany, cyjanki ogolne,
benzo(a)piren. sume WWA. bromiany. sume trichloroetenu i tetrachloroetenu, sume THM, lotne




zwigzki organiczne, pestycydy, sumg pestycydow, epichlorohydryng, benzen, izodryne, heptachlor,
epoksyd heptachloru, cis-chlordan, trans-chlordan, dieldryng,1,2- dichloroetan, chlorek winylu.
Analizy wody z wodociggu publicznego Zbojno, gm. Zbojno wykonywane byly przez laboratoria
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj. MS LAB Sp. z o.0., ul. Sportowa 22.
87-500 Rypin w ramach prowadzonej kontroli wewngtrznej przez przedsi¢biorstwo wodociggowe
oraz. laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu - Oddzial
Laboratoryiny PSSE w Toruniu, ul Kopernika 9, 87-100 Torun w ramach biezgcego nadzoru
sanitarnego nad jakos$ciag wody sprawowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Po analizie wszystkich sprawozdan z badan laboratoryjnych wody wykonanych w 2023 r.
stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw grupy A i parametréw grupy B woda
z wodociggu publicznego w Zbdjnie, gm. Zbdjno spelniala wymagania, okreslone w zalgczniku
Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 72017 r., poz. 2294).

7 trescig poszezegolnych sprawozdan z badan laboratoryjnych wody do spozycia przez ludzi
mozna zapozna¢ sic w siedzibic Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;j
w Golubiu — Dobrzyniu, przy ul. DrJ. G. Koppa TA.

Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu przypomina, Ze
zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 1., poz. 537 z pdzn. zm.) obowigzkiem Wojta
jest informowanie mieszkancow o jakosci wody przeznaczo i do spozycia przez ludzi,
a szezegblnie w przypadku pogorszenia jej jakosci. )10\
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